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4 stk. betonfliser

40 t dæksel i flydende karm med
hydraulisk åbning og fjv. logo

Omkringfyldningsgrus

Beton topring
Ventilhætte
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Nødderal 50mm under
ventilhættens bund

10 m drænrør 80/92 med kunststoffilter
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LÆNGDESNIT B-B

1 1/2" udluftningshaner

Beton topring

~2
50

Ventilhætte

Nødderal 50mm under
ventilhættens bund50

NOTE.
Ubenævnte mål er i mm.
Alle ventiler skal have alarmudtag
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